
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Об утверждении инвестиционной программы 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Таманский групповой 
водопровод» по развитию систем холодного водоснабжения 

на территории Темрюкский района 
на 2024 -  2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления 
департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края п 
р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить инвестиционную программу ГУП ЮС «Кубаньводкомплекс» 
РЭУ «Таманский групповой водопровод» по развитию систем холодного 
водоснабжения на территории Темрюкский района на 2024 -  2028 годы в 
соответствии с приложением.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

от З о .ф л ш
г. Краснодар

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
от б О . / О . Ю И  № 1 6 / г о г . ъ - ц ц

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Таманский групповой водопровод» 

развитию централизованных систем холодного водоснабжения 
на территории Темрюкского района на 2024 -  2028 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается 
инвестиционная программа

Государственное унитарное предприятие 
Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»

Местонахождение регулируемой организации 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 
Каляева, д. 196

Контакты лиц, ответственных за разработку 
инвестиционной программы

Директор - Лазарев Александр Александрович 
Телефон: +7 (861) 226-73-00 
электронная почта: киЪапа^иа@та^1.ги

Период реализации инвестиционной программы 2024 - 2028 годы
Наименование уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченного органа местного 
самоуправления поселения (городского округа), 
утвердившего инвестиционную программу

Департамент государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края

Местонахождение уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченного органа местного 
самоуправления поселения (городского округа), 
утвердившего инвестиционную программу

350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красная, 22;
телефон: 8 (861) 255-14-20, электронная почта: 
бс1@кгазпос1аг.ги

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную 
программу

Руководитель департамента государственного 
регулирования тарифов Краснодарского края - 
Милованов Сергей Николаевич

Дата утверждения инвестиционной программы 30.10.2023
Наименование органа местного самоуправления 
поселения (городского округа), согласовавшего 
инвестиционную программу

администрация Таманского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края; 
администрация Старотитаровского сельского 
поселения Темрюкского района Краснодарского края; 
администрация Краснострельского сельского 
поселения Темрюкского района Краснодарского края; 
администрация Ахтанизовского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края; 
администрация Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района Краснодарского края; 
администрация Запорожского сельского поселения 
Темрюкского сельского поселения Краснодарского 
края;
администрация Новотаманского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края;
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администрация Сенного сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края; 
администрация Фонталовского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края

Местонахождение органа местного самоуправления 
поселения (городского округа), согласовавшего 
инвестиционную программу

353556, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. 
Тамань, ул. Карла Маркса, 106;
353530, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. 
Старотитаровская, пер. Красноармейский, 9;
353539, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. 
Стрелка, ул. Ленина, 8 "Б";
353523, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. 
Ахтанизовская, пер. Северный, 11;
353541, Краснодарский край, Темрюкский район, ст.
Вышестеблневская, ул. Ленина, 94;
353551, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. 
Запорожская, ул. Ленина, 22;
353556, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. 
Таманский, ул. Ленина, 16;
353540, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. 
Сенной, ул. Мира, 40;
353550. Краснодарский край, Темрюкский район, ст. 
Фонталовская, ул. Ленина, 27

Должностное лицо, согласовавшее 
инвестиционную программу

глава Таманского сельского поселения Темрюкского 
района Краснодарского края -  Хорошилов Максим 
Александрович;
глава Старотитаровского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края -  
Титаренко Александр Григорьевич; 
глава Краснострельского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края -  Глущенко 
Сергей Александрович; 
глава Ахтанизовского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края -  Сергей 
Юрьевич Суслов;
глава Вышестеблиевского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края -  Хаджиди 
Пантелей Константинович; 
глава Запорожского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края -  Колодина 
Нина Григорьевна;
глава Новотаманского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края -  Гуменюк 
Алексей Дмитриевич;
глава Сенного сельского поселения Темрюкского 
района Краснодарского края -  Шлычков Максим 
Евгеньевич;
исполняющий обязанности главы Фонталовского 
сельского поселения Темрюкского района 
Краснодарского края - Плетнев Сергей Анатольевич.

Контакты соответствующих лиц Телефон: (86148) 3-12-18, электронная почта: 
адт1атап@уапс1ех .ги;
Телефон: (86148) 9-05-33, электронная почта: 
Ш:80@ та 1 1.ги;
Телефон: (86148) 9-25-68, электронная почта: 
кгазпоз1ге1_а(1ш@тЬох ,ги;
Телефон: (86148) 6-81-86, электронная почта: 
ас1ш.аЬ1а т 2 @уапс1ех.ги;
Телефон: (86148) 3-53-34, электронная почта: 
а<Зт_Ы51еЫ@та11.ги;
Телефон: (86148) 7-73-49, электронная почта: 
гарогох ас1т(й}таП.ги;
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Телефон: (86148) 3-68-37, электронная почта: 
по у63 16@уап<1ех. пд .

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 1

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока 
действия программы

2024 2025 2026 2027 2028

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0 0 0 0 0

Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Доля нормативных потерь воды в 
централизованных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем объеме, 
поданной в водопроводную сеть, %

38,2 38,2 38,2 38,2 38,2

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/мЗ *

1,1942 1,1942 1,1942 1,1942 1,1942

♦показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 
технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии.______________________________________________________ __

Основанием для разработки инвестиционной программы 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Таманский групповой водопровод» 
является техническое задание на разработку инвестиционной программы, 
утвержденное постановлением администрации Таманского сельского поселения 
Темрюкского района от 17.02,2023 года № 33 (в редакции от 11.10.2023 № 282), 
схемы водоснабжения и водоотведения Старотитаровского сельского поселения 
Темрюкского района, утвержденного решением Совета Старотитаровского 
сельского поселения Темрюкского района от 29.02.2016 года № 166 (в редакции 
от 11.10.2023 №259).
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В инвестиционной программе приведен перечень мероприятий по 
подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов 
централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их 
необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов 
централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в 
прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием 
прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, утвержденном Министерством экономического развития Российской 
Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов 
централизованных систем водоснабжения, основные технические 
характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы систем 
водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали 
достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и 
особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых 
потребителей к системе водоснабжения.

Таблица 2
Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной

программы с подключаемой нагрузкой до 250 мУсутки

№
л/п

Объект подключения 
(наименование объекта, 

адресные характеристики, 
реквизиты технических 
условий (при наличии)

Подключаемая 
нагрузка, м3/сут.

Мероприятие, 
необходимое для 

подключения конкретного 
заявителя

Т ехнологическое 
присоединение к 

системе 
водоснабжения

1 2 3 4 5
Водоснабжение

2024 год

1
Жилая застройка

271,24
Реконструкция стального 
магистрального водовода 
сырой воды (правая нить) 
от НС «Казачий Ерик» до 
НС-2 с установкой 
станции катодной защиты

Разводящие 
внутрилоселковые 
сети водоснабжения2

Юридические лица
143,83

3 Итого на 2024 год 415,07
2025 год

4
Жилая застройка

271,24
Реконструкция стального 
магистрального водовода 
сырой воды (правая нить) 
от НС «Казачий Ерик» до 
НС-2 с установкой 
станции катодной защиты

Разводящие 
внутрипоселковые 
сети водоснабжения5

Юридические лица
143,83

6 Итого на 2025 год 415,07
2026 год

Жилая застройка
271,24

Реконструкция стального 
магистрального водовода 
сырой воды (правая нить) 
от НС «Казачий Ерик» до 
НС-2 с установкой 
станции катодной защиты

Разводящие 
внутрипоселковые 
сети водоснабжения

Юридические лица
143,83

Итого на 2026 год 415,07
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2027 год
Жилая застройка

271,24
Реконструкция стального 
магистрального водовода 
сырой воды (правая нить) 
от НС «Казачий Ерик» до 
НС-2 с установкой 
станции катодной защиты

Разводящие 
внутрипоселковые 
сети водоснабженияЮридические лица

143,83

Итого на 2027 год 415,07
2028 год

Жилая застройка
271,24

Реконструкция стального 
магистрального водовода 
сырой воды (правая нить) 
от НС «Казачий Ерик» до 
НС-2 с установкой 
станции катодной защиты

Разводящие 
внутрипоселковые 
сети водоснабженияЮридические лица

143,83

Итого на 2028 год 415,07
Всего на 2024-2028 годы 2075,35
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Таблица 4
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и 

фактический процент износа объектов централизованных систем 
водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной 
________________________ программы_____ ________________________

Наименование показателя
Фактическое

значение Плановые значения

2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7

Процент износа объектов централизованных 
систем при реализации инвестиционной 
программы, %

84,6 86,93 88,29 90,67 71,78 75,66

Процент износа объектов централизованных 
систем при отсутствии инвестиционной 
программы, %

84,6 86,93 89,24 91,52 93,69 95,36

Таблица 5
График реализации

мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов 
централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

№
п/п

Наименование
мероприятия

Единицы
измерения

Реализация мероприятий Ввод в
эксплуатацию 

(конкретизиров 
ать до квартала)2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реконструкция 
стального 
магистрального 
водовода сырой воды 
(правая нить) от НС 
«Казачий Ерик» до 
НС-2 с установкой 
станции катодной 
защиты

протяженность 
водовода, м 0 0 0 0 1532,3 4 кв. 2024

количество 
станций, шт. 0 0 0 0 1 4 кв. 2024

2

Реконструкция 
основного и 
дополнительного 
ограждения внешнего 
периметра насосной 
станции НС 2 
подъема, 
протяженностью 
1160,9 м, 
инвентарный 
№110801000266

протяженность 
ограждения, м 100 100 450 497,45 4 кв. 2027

калитка, ворота, 
м 13,45

______

4 кв. 2027

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
мероприятий инвестиционной программы
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Расчет финансовых потребностей ГУП КК «Кубаньводкомплекс» на 
реализацию мероприятий инвестиционной программы по развитию систем 
водоснабжения на территории Темрюкского района производился с учетом 
следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных 
расценках 3 квартала 2023 года;

коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, 
планируемое к установке (замене).

Финансовые потребности инвестиционной программы в части
водоснабжения:

расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части 
водоснабжения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года;
2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, 

соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;
3 этап - формирование финансового плана.
Результаты первого этапа -  расчет сметной стоимости представлены в 

таблице 6.
Результаты второго этапа — перевод сметной стоимости мероприятий в 

цены, соответствующие периоду инвестирования -  представлен в таблице 7.
Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.
Результаты третьего этапа -  источники финансирования инвестиционной 

программы представлены в таблице 8.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в 

ценах 2023 года (без учета НДС и налога на прибыль)

Таблица 6

№
п/п Наименование мероприятия

Финансовые 
потребности 
всего, тыс. 

РУ6' _

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Реконструкция стального 
магистрального водовода сырой 
воды (правая нить) от НС 
«Казачий Ерик» до НС-2 с 
установкой станции катодной 
защиты

106600,53 106600,53

в том числе по видам работ:
замена участка сети 102122,65 102122,65
установка станции катодной 
защиты 4477,88 4477,88

2

Реконструкция основного и 
дополнительного ограждения 
внешнего периметра насосной 
станции НС 2 подъема,

16433,21 1369,98 2083,33 6164,92 6814,98
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протяженностью 1160,9 м, 
инвентарный №110801000266

в том числе по видам работ:

протяженность ограждения 15446,46 1369,98 1369,98 6164,92 6814,98
установка калитки, ворот 713,35 713,35

3 Итого по программе 123033,74 1369,98 2083,33 6164,92 6814,98 106600,53

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) 
инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации 

мероприятий (без учета НДС и налога на прибыль)

Таблица 7

№
п/п Наименование мероприятия

Финансовые 
потребности 
всего, тыс, 

руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Реконструкция стального 
магистрального водовода 
сырой воды (правая нить) от 
НС «Казачий Ерик» до НС-2 с 
установкой станции катодной 
защиты

133090,6 133090,6

в том числе по видам работ:
замена участка сети 127499,97 127499,97
установка станции катодной 
защиты 5590,63 5590,63

2

Реконструкция основного и 
дополнительного ограждения 
внешнего периметра насосной 
станции НС 2 подъема, 
протяженностью 1160,9 м, 
инвентарный №110801000266

19032,23 1435,74 2299,04 7116,21 8181,24

в том числе по видам работ:

протяженность ограждения 18245,02 1435,72 1511,83 7116,21 8181,24
установка калитки, ворот 787,21 787,21

3 Итого по программе 152122,83 1435,74 2299,04 7116,21 8181,24 133090,6
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Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем 
сопоставления динамики показателей надежности, качества и 

энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
расходов на реализацию инвестиционной программы

Таблица 9

Наименование показателя
Динамика изменения, %

2024/
2023

2025/
2024

2026/
2025

2027/
2026

2028/
2027

1 2 3 4 5 6

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

0 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

0 0 0 0 0

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

100 100 100 100 100

Доля нормативных потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть

100 100 100 100 100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть

100 100 100 100 100

Величина финансовых потребностей для реализации 
мероприятий, способствующих улучшению значений 
показателей

0 160,13 309,53 114,97 1626,8
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